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I. SST – 00    WYMAGANIA OGÓLNE   

CPV  45000000-7  Roboty budowlane 
1.1. Obowiązki Inwestora 

-Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej. 
-Przekazanie pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji – Inwestor przekaże pomieszczenia  niezwłocznie 
po podpisaniu umowy.  
 -Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

1.2. Obowiązki Wykonawcy 

- Przejęcie pomieszczeń oraz ich  zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za utrzymanie pomieszczeń, od momentu ich przejęcia do 
odbioru końcowego. W miarę postępu robót pomieszczenia należy sukcesywnie porządkować usuwając 
zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
-Zabezpieczenie dostawy mediów. 
-Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na robót budowlanych  (od przejęcia pomieszczeń do odbioru końcowego robót). 
-Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
-Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego w 
porozumieniu z inwestorem który wyznaczy stosowne pomieszczenie. 
 

1.3. Materiały i sprzęt 
-Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacja projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz 
akceptacje inspektora nadzoru. 
-Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 
robót. 
-Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną  w dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 

1.4. Transport 
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny one posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować  do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 



 

 

 

1.5. Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte umową (kontraktem) powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych  w przedmiarze robót. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w 
całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych) oraz kierowników robót do wykonania instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznych. 
 
1.6. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji robót  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
-zeszyt budowy, 
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych elementów 
konstrukcyjnych, 
- protokoły odbiorów robót. 
Zeszyt budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego przez 
Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w zeszycie budowy, oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, przysługuje także: 
-przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
-osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego– tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych. 
 

1.7. Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne,  
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną.  
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma  obowiązek: 
-wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania  ich odpowiedniej 
jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
-prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych  materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeżeli wyniki potwierdzają się   i spełniają 
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
1.8. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca. Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty 
nie ujęte, a które wykonawca miał obowiązek ująć w ofercie powiadamiając o tym Inwestora . Roboty są 
podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym lub przedmiarem. Obmiar powinien być wykonany 
w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie  ich 
wykonywania, dla robót zakrywanych – przed ich zakryciem.  
 



 

 

1.9. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 
przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 
 
1.10. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
-Dokumentację projektową, 
- Receptury i ustalenia technologiczne, 
-Dziennik budowy, 
-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
-Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
-Sprawozdanie techniczne, 
- Dokumentację powykonawczą,. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
-zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej  
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w zeszycie budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych  robót przy odbiorach częściowych  i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego  i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie  mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuj się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 
Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne w razie ich wystąpienia o ile będą spełniały przesłanki 
zawarte w prawie zamówień publicznych,   zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót. 

 



 

 

 
 
SST -02    CPV-45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
2.1. Roboty rozbiórkowe 
 
2.1.2. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką niezbędnych  elementów  w celu wykonania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, 
magazynów, stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatów.  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2.1.3. Zakres robót 
Rozebranie  ścian działowych, wykucie stolarki drzwiowej, skucie posadzek, podkładów betonowych, 
tynków i okładzin ściennych, krat stalowych, kanałów wentylacyjnych z blachy, wykop pod posadzkę gr. 
10 cm z wywiezieniem ziemi na odległość do 6 km, wywiezienie gruzu na odległość 6 km (wysypisko 
Szadółki) wraz z utylizacją. Rozbiórka instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i 
elektrycznej z wywozem do punktu skupu.  
 
2.1.4. Materiały pochodzące z rozbiórki 
- stolarka drzwiowa  
- elementy metalowe 
- gruz cementowy 
- gruz ceglany 
- ziemia 
- parkiet 
 
2.1.5. Sprzęt 
dowolny  
 
2.1.6. Transport 
Środek transportu samowyładowczy –wywóz gruzu na najbliższe składowisko do m. Szadółki 
 
2.1.7. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  
 
2.1.8. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
2.1.9. Jednostka obmiaru 
Powierzchnia  m2, okładzin i posadzek, tynków. 
 
2.1.10. Odbiór robót 
Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawie obmiarów rzeczywistych 
 
2.1.11. Podstawa płatności 
Zapis w protokole odbioru  po odbiorze robót. 
 
2.1.12. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  
– Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. 
– Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami 
 
 
 
 
  

 

 



 

 

 

2.2. SST- 02  Roboty murarskie i murowe             CPV- 45262500-6 

 

2.2.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy 
realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki, trzech 
pokoi biurowych i sanitariatów. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 

2.2.2. Zakres robót 
-Uzupełnienie ścian wewnętrznych gr. 24 i 38 cm z bloczków gazobetonowych na spoiny cienkie 1-3 mm z 
użyciem zaprawy cementowo wapiennej M-7  
-wymurowanie ścian działowych gr.12 cm z bloczków gazobetonowych spoiny cienkie 1-3 mm z użyciem 
zaprawy klejowej jak wyżej. 
-Wykonanie nadproży nad otworami drzwiowymi z prefabrykowanych belek żelbetowych L-19 
 
2.2.3. Materiały 
Bloczki gazobetonowe , zaprawa cementowo-wapienna M-8,M-12,  nadproża L-19 
 
2.2.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
 

2.2.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wciągarka ręczna. 
 

2.2.6. Opis przyjętych rozwiązań 
Wypełnienie otworów po likwidacji stolarki drzwiowej przyjęto z bloczków gazobetonowych gr.24 i 38 cm 
M-700 na zaprawie cementowej M 7  
Ścianki działowe projektuje się z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 
2.2.7. Zasady ogólne wykonania robót murowych 
Ścianami nazywa się pionowe przegrody obiektów budowlanych, mające zdolność do bezpiecznego 
przenoszenia wszystkich działających na nie obciążeń. Mają one za zadanie spełnić następujące 
podstawowe funkcje: 
-przenoszenie obciążeń od ciężaru własnego, stropów, konstrukcji dachowej itd. (ściany nośne),bądź tylko 
od ciężaru własnego (ściany działowe ), 
-zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia. 
Zgodnie z norma PN-B-03002:1999 ściany dzieli  się w odniesieniu do charakteru pracy statycznej i 
przenoszenia obciążeń na konstrukcyjne i nie konstrukcyjne. 
Pierwsze – przenoszą obciążenia od ciężaru własnego i innych elementów konstrukcyjnych, drugie – nie 
przejmują obciążeń od innych elementów budynku. Pierwszy typ to inaczej ściany nośne, drugi to ściany 
osłonowe i działowe. 
Połączenie elementów murowych z betonem może tworzyć konstrukcję: 
-murową zespoloną, wykonaną z muru z bruzdami lub kanałami, wypełniona betonem lub betonem 
zbrojonym w celu łącznego przenoszenia obciążeń, 
-zespolona murowo-betonowa, powstała w efekcie trwałego zespolenia muru i betonu, 
-   Wymagania szczegółowe dla murów w zależności od rodzaju użytych do murowania elementów  wg 
odpowiednich norm. 
Do łączenia elementów murowych stosowane mogą być następujące zaprawy: 



 

 

- zwykła – do spoin o grubości większej niż 3 mm (zwykłe od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej, 
zawierająca wyłącznie kruszywa mineralne, o gęstości  objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu nie 
mniejszej niż 1 500 kg/m3; 
-lekka – do spoin o grubości większej niż 3 mm, zawierająca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane 
specjalnie lub będące materiałem odpadowym (tj. granulowany żużel wielkopiecowy, keramzyt, perlit i 
in.), o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niż 1 500 kg/m3; 
-do spoin cienkich – do spoin o grubości nie mniejszej niż 1 mm i nie większej niż 3 mm, wytwarzana 
fabrycznie, dostarczana na budowę w postaci gotowej mieszanki i zmieszana   z  wodą przed bezpośrednim 
jej użyciem. 
Ze względu na skład mieszanki oraz właściwości do wykonania murów stosowane mogą być zaprawy: 
cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz zaprawa modyfikowana domieszkami 
poprawiającymi np. ich właściwości izolacyjne (tzw. zaprawa ciepłochronna). 
Zaprawy murarskie dzieli się również ze względu na sposób przygotowania na: 
- projektowane – zaprojektowane i wytwarzane w taki sposób, aby mogły osiągnąć zakładaną 
wytrzymałość na ściskanie, kontrolowaną przez badanie próbek; 
-przygotowane według przepisów– wytworzone przez wymieszanie składników w określonych 
proporcjach, według norm lub innych wytycznych, zapewniających zakładaną wytrzymałość; 
-produkowane fabrycznie – mieszane na budowie z wodą, których wytrzymałość gwarantowana jest w 
deklaracji producenta. 
Zaprawy przygotowywane według przepisów stosuje się tylko w tych konstrukcjach, w których wymagana 
wytrzymałość na ściskanie nie przekracza 5 MPa. 
Zaprawy klasyfikowane są również w zależności od wytrzymałości na ściskanie fm  
Przy projektowaniu murów zakłada się zarówno odpowiednia kategorię produkcji elementów murowych, 
jak i kategorii wykonania robót. W związku z tym wymagane jest przestrzeganie ich przez wykonawcę, 
podczas realizacji prac budowlanych. 
Kategorie produkcji elementów oznaczone są cyframi 
I i II , a wykonania robot literami A i B. 
Kategorie produkcji elementów murowych wg PN-B-03002:1999: 
I – producent deklaruje określona wytrzymałość na ściskanie wyrobów; a podczas ich produkcji  stosowana 
jest kontrola jakości, z której wynika, iż prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na 
ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej nie jest mniejsze niż 5%; 
II – producent deklaruje określoną wytrzymałość na ściskanie, a pozostałe wymagania kategorii Inie są 
spełnione. 
Kategorie wykonania robot murarskich wg PN-B-03002:1999: 
A – roboty wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosując zaprawy 
wytwarzane fabrycznie, a w przypadku przygotowania zaprawy na budowie kontrolowane jest dozowanie 
składników i wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, 
niezależna od wykonawcy; 
B – nie są spełnione warunki wykonania robót według kategorii A; wówczas nadzór nad jakością robót 
może wykonywać osoba odpowiednio wykwalifikowana upoważniona przez wykonawcę. 
W obydwu kategoriach robót należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń projektowych, wymagań 
określonych w Polskich Normach i odpowiednich przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych. 
Konstrukcje murowe wykonywane są z przeznaczeniem ich funkcjonowania w rożnych warunkach 
środowiskowych, podzielonych na klasy . W zależności od klasy środowiska 
należy stosować odpowiednie rodzaje elementów murowych oraz klasy Dla klas środowiska 1 i 2 zakłada 
się również zapewnienie odpowiednich warunków podczas realizacji konstrukcji murowej, poprzez 
zabezpieczenie jej przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego. Przy braku 
możliwości zastosowania takich zabezpieczeń należy przyjąć odpowiednio niższe klasy środowiska. 
Spełnienie powyższych wymagań ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanej konstrukcji murowej. 
1 suche – wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych oraz wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych 
(nie podlegające zawilgoceniu; mur lub komponenty nie powinny być narażone na niekorzystne warunki 
środowiskowe) 



 

 

2 wilgotne – wnętrza pomieszczeń (np. pralnia) lub środowisko zewnętrzne, bez działania mrozu; elementy 
znajdujące się w nieagresywnym gruncie lub wodzie 
3 wilgotne z występującym mrozem i środkami przeciwoblodzeniowymi 
4 wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, położone w strefie 
bryzgów lub w powietrzu nasączonym solą 
5 agresywne chemicznie (gazowe, płynne, stałe) 
Spoiny w konstrukcjach murowych 
Właściwe połączenie elementów murowych spoinami ma decydujący wpływ na wytrzymałość konstrukcji i 
inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy murowe powinny 
nachodzić na siebie na długość równą co najmniej 0,4 wysokości elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca 
się przyjmować wartość większą. Ten warunek udaje się spełnić w tradycyjnie stosowanych wiązaniach z 
cegły, tj. kowadełkowe, blokowe, krzyżykowe i in., gdzie obowiązuje zasada przesunięcia spoiny co 
najmniej o 1/4 długości cegły. 
Zaleca się, aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie elementów nie było mniejsze od grubości 
elementu. W tym celu można stosować przycięte elementy. 
Połączenia elementów murowych zaprawa należy wykonywać tak, aby powstające spoiny wsporne 
(poziome) i pionowe, osiągały grubości d, w przedziale: 
-8 mm ≤ d ≤ 15 mm, z zapraw zwykłych i lekkich; 
-1 mm ≤ d ≤ 3 mm, z zapraw do spoin cienkich. 
Spoina pozioma musi być wypełniona zaprawa na całej grubości i szerokości spoiny. Natomiast spoina 
pionowa może być wypełniona co najmniej na 0,4 długości spoiny. Jeżeli wykonywana jest konstrukcja, w 
której elementy nie są łączone zaprawa w spoinie pionowej, to elementy te muszą ściśle przylegać do 
siebie. Minimalna grubość ściany konstrukcyjnej uzależniona jest od wytrzymałości charakterystycznej na 
ściskanie muru fk i równa się: 
-100 mm, przy fk ≥ 5 MPa; 
-150 mm, przy fk < 5 MPa 
przy czym warunek ten można uznać za spełniony tylko w przypadku zapewnienia w trakcie wznoszenia 
konstrukcji odchyłek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych. Maksymalne odchyłki wykonania 
muru nie powinny przekraczać: 
-w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku; 
-poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
-odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m . 
W przypadku gdyby okazało się, iż nie mogą być spełnione powyższe wymagania, należy przeprowadzić 
dodatkową analizę wytrzymałościową konstrukcji, z uwzględnieniem rzeczywistych odchyłek 
wymiarowych. 
Podczas wykonywania ścian lub innych prac w wykonanym wcześniej murze niejednokrotnie istnieje 
potrzeba wykonania bruzd, wnęk lub wcięć. Elementy te naruszają strukturę muru i w pewnych 
przypadkach mogą w istotnym zakresie obniżyć nośność konstrukcji. Norma PN-B-02002:1999 podaje 
zakres wymiarów bruzd i wnęk, jak również innych wytycznych, przy spełnieniu których nie jest naruszana 
nośność konstrukcji  
1. Pionowe bruzdy nie sięgają więcej niż na 1/3 wysokości ściany pod stropem, mogą mieć głębokość 80 
mm i szerokość do 120 mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225 mm. 
2. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki lub otworu 
była nie mniejsza niż 225 mm. 
3. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, jeżeli występują po tej 
samej stronie ściany lub po obu stronach ściany lub od wnęki do otworu, była nie mniejsza niż dwukrotna 
szerokość szerszej z dwóch wnęk. 
4. Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości 
ściany. 
W związku z powyższymi wytycznymi należy się kierować przy tworzeniu bruzd i wnęk  we wznoszonych 
ścianach i wykonywaniu podobnych elementów we wzniesionych już ścianach, w przypadku kiedy 
elementy te nie zostały szczegółowo rozwiązane w projekcie. Zaleca się je sytuować w 1/8 wysokości  
ściany w świetle pod lub nad stropem. Ich głębokość powinna być mniejsza od wymiaru podanego poniżej: 



 

 

1.Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm. 
2. Odległość pozioma między bruzdami o ograniczonej długości, niezależnie od tego, czy występują po 
jednej, czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy. 
3. W ścianach o długości większej niż 150 mm dopuszczalna głębokość bruzdy można zwiększyć o 10 mm, 
jeżeli bruzdy są wycinane maszynowo na wymagana głębokość. Jeżeli maszynowo wycina się bruzdy o 
głębokości do 10 mm, można wycinać je z obu stron, pod warunkiem,  że grubość ściany jest nie mniejsza 
ni˝ 225 mm. 
4. Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu 
bruzdy. 
 We wzniesionych wcześniej ścianach zaleca się minimalizować działania dynamiczne, a w ścianach o 
grubości nie większej niż 225 mm zaleca się wykonywać nacięcia za pomocą pił tarczowych. 
 Połączenia ścian wzajemne i ze stropami 
 Ściany prostopadłe lub ukośne względem siebie powinny być ze sobą połączone, co zapewnia 
przenoszenie obciążeń pionowych i poziomych między nimi. Połączenia te, zapewniające sztywność 
konstrukcji, należy wykonywać za pomocą: 
-przewiązania elementów murowych. 
-łączników metalowych, ściągów, kotew (np. płaskowniki ze stali nierdzewnej) lub zbrojenia łączącego 
ściany. 
Usztywnienie wzdłuż krawędzi pionowej ścian uważa się za zapewnione, jeżeli spełnione zostaną 
następujące warunki: 
- wykonane zostanie przewiązanie lub połączenie łącznikami lub za pomocą zbrojenia ścian prostopadłych 
względem siebie, o podobnych właściwościach; 
-długość ścian usztywniających jest nie mniejsza niż 0,2 wysokości ściany dla ściany pełnej lub  0,1 (h1 + 
h2) + t dla ściany z otworami, a grubość nie mniejsza niż 0,3 grubości ściany usztywniającej i nie mniejsza 
niż minimalna grubość ściany konstrukcyjnej. 
Połączenia ścian prostopadłych i ukośnych należy realizować równocześnie, przy czym łączniki metalowe 
stosuje się zazwyczaj przy połączeniu ścian wykonywanych z elementów o równych gabarytach, kiedy 
brak jest możliwości zastosowania przewiązania elementów. 
- Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości;  
- Dopuszczalne odchyłki ścian  w  pomieszczeniach w poziomie (+,-) 3 cm, w pionie 0 cm 
- Największe dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamocowania 
stolarki wg odpowiedniej normy; 
 
2.2.9. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami .Badaniu jakości podlegać będzie 
kształt, uszkodzenia ,oraz odchyłki. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw oraz jakość 
zapraw badana będzie na podstawie wymaganej recepty laboratoryjnej a konsystencja zaprawy wg stożka 
pomiarowego.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 
podanych w warunkach technicznych poz.4.7. t.j.. odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, odchylenia 
od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem przy użyciu pionów ,łat 
lub poziomic 2m oraz przymiarów kątowych,  sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania 
kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów) 
 
2.2.10. Jednostka obmiaru i odbiór 
(m3,m,szt) muru, ścianek  
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności 
podlega sprawdzeniu 
-Zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną; 
-Grubość muru; 
-Wymiary otworów okiennych i drzwiowych; 



 

 

-Pionowość powierzchni i krawędzi; 
-Poziomość warstw bloczków i cegieł 
-Grubość spoin i ich wypełnienie; 
-Zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu; 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzenia z dokumentacją projektową. 
 

2.2.11. Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  
 

2.2.12. Przepisy związane 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo--wapienne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe  Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-30302 Wapno sucho-gaszone do celów budowlanych. 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki. 
PN - 89/B -0425 Mury z drobnowymiarowych elementów z  autoklawizowanego betonu komórkowego 
Wymagania i badania przy odbiorze  
PN - 93/N - 01256.03 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze"  
 

 
 

2.3.  SST – 3  Podłogi i posadzki - Betonowanie bez zbrojenia CPV - 45262350-9, 
Kładzenie terakoty CPV - 45432112-2, Kładzenie paneli podlogowych CPV - 45432111-5 
 
2.3.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  podłóg i  
posadzek przy realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, 
stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 
i odbiorze robót.  
 
2.3.2. Zakres 
Zakres robot objętych S.T. obejmuje wykonanie: 
Budynek nr 2:   
- wykonanie podkładów betonowych gr. 10 cm z betonu C 12/15 – 1,39 m3 
- gruntowanie podłoża emulsją gruntującą – 68,45 m2 
- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm – 68,45 m2   
- posadzka z płytek gresowych antypoślizgowych 33x33 cm na zaprawie klejowej układane metodą 
regularną o  IV klasie ścieralności  – 73,79 m2 
Budynek nr 4: 
- wykonanie podkładów betonowych gr. 10 cm z betonu C 12/15 – 0,06 m3 
- gruntowanie podłoża emulsją gruntującą – 80,71 m2 
- posadzka z płytek gresowych antypoślizgowych 33x33 cm na zaprawie klejowej układane metodą 
regularną o  IV klasie ścieralności  – 86,38 m2 
- posadzka z paneli podłogowych gr. min. 10 mm o odporności na ścieranie AC4 na podkładzie 
wygłuszającym gr. min. 5 mm z listwami przyściennymi – 80,94 m2 
Budynek nr 8: 
- wykonanie podkładów betonowych gr. 10 cm z betonu C 12/15 na gruncie – 23,90 m3 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm z zaprawy cementowej M15 zbrojonej siatką 
stalową z prętów o śr.4,5 mm i oczkach 15x15 cm  – 239 m2   
-wykonanie posadzki epoksydowej z masy rozlewno-szpachlowej z posypką z piasku kwarcowego, 
grubość warstwy podstawowej 3,0 mm – 239 m2 



 

 

- posadzka z płytek gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych 15x20 cm na zaprawie klejowej 
układane metodą regularną o klasie nasiąkliwości BI i IV klasie ścieralności – okładziny podjazdu do 
budynku – 23 m2 
 
2.3.3. Materiały 
- beton C 12/15 
- zaprawa samopoziomująca  
- płytki gresowe antypoślizgowe 33x33 cm 
- panele podłogowe gr. min. 10 mm o odporności na ścieranie AC4 na podkładzie wygłuszającym gr. min. 
5 mm z listwami przyściennymi 
- masa rozlewno-szpachlowa do posadzki epoksydowej z warstwą zamykającą 
- piasek kwarcowy 01-03 mm do posadzki epoksydowej 
- płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 
o klasie nasiąkliwości BI i IV klasie ścieralności 
 
2.3.4. Sprzęt 
mieszadła do  zapraw  pojemniki i wiadra, szpachle, pace, pędzle 
 
2.3.5. Transport 
Samochodowy i ręczny. 
 
2.3.6. Warunki techniczne wykonania robót 
Podłoga jest elementem budowlanym mającym za zadanie wykończenie poziomych przegród w budynku i 
nadanie im żądanych właściwości techniczno – użytkowych i estetycznych. Ważną funkcję posadzek — 
jako warstwy wierzchniej podłogi — jest m.in stworzenie warunków do możliwie łatwego utrzymania 
pomieszczeń/w należytym stanie czystości. 
Podłogi użytkowane są w bardzo różnych warunkach, co wynika zarówno przeznaczenia budynków i 
pomieszczeń, jak też pełnienia przez  podłogi właściwych  mi funkcji. Żaden inny element budowlany nie 
pracuję w tak trudnych różnorodnych warunkach jak podłogi. Roboty podłogowe należy zaliczyć do 
jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, mających decydujący wpływ na wartość 
techniczną, użytkowa i estetyczną budynku. 
 
Podstawowe wymagania techniczne 
Powierzchnia posadzki epoksydowej powinna stanowić płaszczyznę prostą, bez nierówności, ze spadkami 
w kierunku kratek ściekowych o nachyleniu 1,5 %. 
 
Gładkość powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w przypadkach 
specjalnych ułatwienie ruchu kołowego. Podłoga gładka nie powinna być jednak śliska. W przypadku 
braku gładkości podłoża stosuje się masy do wygładzania podkładów  
 
Niezmienność kształtu. Podłoga powinna wykazywać stałość objętości i wymiarów liniowych w 
normalnych warunkach użytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, spęcznieniu i nie być 
podatna na powstawanie rys i spękań 
 
Szczelność ułożenia posadzki i prostoliniowość spoin. Elementy drobnowymiarowe posadzki powinny 
być ułożone możliwie szczelnie a  spoiny między nimi tworzyć limę prostą. Dopuszczalne szerokości spoin 
pomiędzy elementami posadzki oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej, w zależności od rodzaju i 
charakteru materiału podłogowego, podane są w normach oraz warunkach technicznych wykonania i 
odbioru podłóg. 
 
Światłoczułość barwy. Wymaganie odporności barwy na działanie światła dziennego dotyczy zasadniczo 
posadzek wykonywanych z płytek, wykładzin z tworzyw sztucznych i wykładzin tekstylnych. 
 



 

 

Wygląd zewnętrzny . Względy estetyczne wymagają, aby powierzchnia podłogi w jednym pomieszczeniu 
nie wykazywała różnic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiałów, chyba że jest to zgodne z 
projektem. Na powierzchni podłogi nie powinno być plam i uszkodzeń mechanicznych, a nadto nie 
powinny odznaczać się ewentualne nierówności podkładu. Styki podłóg ze ścianami powinny być 
wykończone listwami podłogowymi trwale przymocowanymi do wykańczanej powierzchni. 
 
Właściwości wytrzymałościowe 
Wymagania w zakresie właściwości wytrzymałościowych materiałów podłogowych stosowanych na 
wierzchnią warstwę zależą od rodzaju materiału. Kryteria  dla trzech zasadniczych grup materiałów:  
- ceramika musi wykazywać  wytrzymałość na ściskanie i zgniatanie, odporność na ścieranie i uderzenia 
- cienkie materiały podłogowe z tworzyw sztucznych muszą wykazywać  wytrzymałość na rozciąganie, 
odporność na wgniecenia od nacisków skupionych, odporność na ścieranie 
Podstawowymi kryteriami oceny właściwości wytrzymałościowych podkładu są wytrzymałość na 
ściskanie i zginanie oraz twardość powierzchni. Podkład musi w bezpieczny sposób przekazywać 
obciążenie z podłogi na konstrukcję budynku. 
 
Wytrzymałość na ściskanie i zginanie. 
 Wymagania dotyczące wytrzymałości na ściskanie posadzek podane są w normach przedmiotowych dla 
materiałów, z których posadzka jest wykonana. 
Wytrzymałość na ściskanie i zginanie podkładu zależy od wartości i rodzaju obciążeń użytkowych oraz 
materiału posadzki. Przykładowo, przy cienkich elastycznych materiałach podłogowych z tworzyw 
sztucznych  wytrzymałość posadzki na ściskanie powinna wynosić min. 8 MPa, 
 
Odporność na wgniecenia.  
Materiały podłogowe muszą wykazywać odporność na wgniecenia od obciążeń punktowych. Odporność ta 
zależna jest od wytrzymałości na ściskanie i od twardości — przy twardych materiałach podłogowych — 
jak też zdolności na odprężenia po usunięciu obciążeń. 
 
Odporność na ścieranie.  
Wartości liczbowe tej właściwości podane są w normie przedmiotowej. 
 
Posadzki epoksydowe 
Trójskładnikowy system  posadzkowy oparty na bazie żywicy epoksydowej, utwardzacza aminowego oraz 
kruszywa kwarcowego, przeznaczonym na podłogi do każdego rodzaju pomieszczeń. Stosowany w  
pomieszczeniach  przemysłowych. Zaletą  posadzek epoksydowych jest:  
-doskonała przyczepność do podłoża 
-wysoka odporność na nacisk 
-wysoka odporność na ścieranie 
-możliwość uzyskania warstwy antypoślizgowej 
 
Dane techniczne: 
- impregnat 
- podkład 
warstwa właściwa - żywica konstrukcyjna 
+ piach do wymieszania 
+ piach do zasypania  
lakier 
czas użycia po zmieszaniu składników 30 min. 
pyłosuchość 24 godziny w temperaturze 20°C 
pełna obciążalność mechaniczna i chemiczna-7 dni 
wytrzymałość na ściskanie powyżej 125 N/mm² 
wytrzymałość na zginanie powyżej 45 N/mm² 
przyczepność do betonu powyżej 1,5 N/mm² 
twardość ok. 7 w skali Mohs’a 
odporność na ścieranie udarowe dla ciężkiego transportu 
materiał trudno zapalny > 4,5 KW/m2 



 

 

nieszkodliwy dla zdrowia 
niska nasiąkliwość 0,5-1,0 % 
odporność na temperaturę woda do 60°C 
odporność chemiczna oleje, tłuszcze, benzynę, niektóre rozpuszczalniki 
atest  itb AT-15-3527/99 
atest cnbop 101/BM-1/96 
atest pzh HK/8/0774/01/99 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże nowe powinno być czyste, dobrze związane i nie kruszyć się. W razie potrzeby powinno być 
przygotowane za pomocą maszyny frezującej lub śrutującej w celu usunięcia mleczka cementowego i 
nierówności podłoża. Beton powinien mieć wysoką wytrzymałość (mm. beton B25 sprawdzany metodą 
„pull off” > 1,5MPa) i być wolny od zanieczyszczeń typu ; tłuszcz, olej, brud, itp. 
Podłoża stare wymagają frezowania lub śrutowania -w zależności od ich stanu. Wytrzymałość podłoża 
musi wynosić 20 N/mm2. Pęknięcia i zagłębienia musza być wyrównane przed ułożeniem posadzki. 
Czasami konieczne jest użycie detergentów likwidujących zatłuszczenia i zaoliwienia 
Warunki układania 
Temperatura pomieszczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +10°C. Zalecana temperatura materiału 
przed nałożeniem go 20°C. Materiału nie należy nanosić na podłoże jeżeli jego temperatura jest niższa lub 
równa temperaturze punktu rosy. 
Mieszanie, układanie materiału 
Materiał składa się z dwóch składników zdolnych do reagowania , oraz trzeciego składnika - kruszywa 
kwarcowego. Składniki przed wylaniem muszą być razem dokładnie wymieszane z zachowanie 
przepisowych stosunków mieszania, które maja bardzo duży wpływ na jakość końcowego wyrobu. 
Poszczególne składniki są dostarczane w ilościach wzajemnie dostosowanych. Przy przelewaniu 
składników celem wymieszania należy pojemniki całkowicie opróżnić. Przy przetwarzaniu części 
zawartości opakowania, należy koniecznie odważyć składniki zachowując podane proporcje. Nie należy 
spowalniać lub przyspieszać reakcji przez zmianę ilości utwardzacza. Przy mieszaniu należy używać 
odpowiednich mieszadeł napędzanych wiertarkami o obrotach max. 400/min. W przypadku zwiększenia 
obrotów następuje wmieszanie powietrza, oraz nadmierne nagrzewanie się mieszanego materiału, co 
powoduje przyspieszenie reakcji utwardzania i skrócenie czasu żywotności mieszaniny. Wszystkie 
składniki należy miksować około 2-3 min. Tworzenie się smug wskazuje na niedostateczne wymieszanie. 
Po wymieszaniu masa jest gotowa do układania. 
Warstwa 1 (podkład) 
Impregnat należy nałożyć za pomocą walka welurowego. Po wyschnięciu impregnatu, podkład  należy 
nałożyć za pomocą walka welurowego i zasypać piachem  
Warstwa 2 
System 1- w celu równomiernego rozłożenia materiału należy użyć wizera z regulowaną wysokością, a 
następnie zatrzeć pacą do uzyskania 
jednolitej powierzchni. 
System 2- w celu równomiernego rozłożenia materiału należy użyć wizera z regulowaną wysokością, 
zasypać piachem i zacierać zacieraczką mechaniczną do uzyskania jednolitej powierzchni. 
System 3 - w celu równomiernego rozłożenia materiału należy użyć wizera z regulowaną wysokością, 
zasypać piachem do maksymalnego zapełnienia. Po wyschnięciu nadmiar piachu należy usunąć. 
Warstwa 3 (lakier) 
Lakier 1- warstwę zamykającą - lakier nanieść za pomocą wizera metalowego i rozprowadzić starannie 
wałkiem welurowym, 
Lakier 2-  nanieść za pomocą wizera metalowgo (patrz tabela). Po wyschnięciu powierzchnię należy 
przeszlifować a następnie nałożyć drugą warstwę lakieru 
Lakier 3-  stosowany w celu uzyskania matowej powierzchni, nanieść przy pomocy wałka welurowego 
Dylatacje (kratki ściekowe, cokoły) 
Istniejące dylatacje podłoża muszą być oznaczone przed ułożeniem posadzki epoksydowej i po 
utwardzeniu posadzki ponownie odtworzone, a następnie wypełnione odpowiednią masą dylatacyjną 
zależną od wymagań stawianych posadzce. 
Pielęgnacja posadzki 
Posadzkę należy często i regularnie czyścić aby nie dopuścić do  nawarstwiania się brudu na powierzchni. 
Zalecane jest stosowanie detergentów alkaicznych rozpuszczonych w wodzie i czyszczenie pod ciśnieniem. 
Warunki przechowywania komponentów 
-Składować w dobrze zamkniętych beczkach lub pojemnikach 
-Otwarte źródła ognia trzymać z daleka 
-Minimalna temperatura składowania +5°C 
-Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca 



 

 

-Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą 
-Unikać wdychania par z nagrzanego materiału 
-Nie dopuszczać do kontaktu poszczególnych składników z kwasami silnymi utleniaczami, zasadami 
-Materiał nie grozi samoistnym wybuchem 
Warunki gwarancyjne 
Produkt winien być układany przez przeszkolonych wykonawców. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności 
za błędy nabywcy wynikające z niestosowania się do  karty technicznej 
BHP- Pierwsza pomoc 
skóra 
-zabrudzoną odzież należy zdjąć 
-zabrudzoną skórę, należy zmyć wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego, nie należy stosować 
rozpuszczalnika 
-powstałe rany nalały zabandażować bandażem wyjałowionym 
- zasięgnąć porady lekarza w razie utrzymujących się dolegliwości 
drogi oddechowe 
- po wdychaniu należy poszkodowanemu dostarczyć świeżego powietrza 
-należy ułożyć w pozycji spoczynkowej 
-chronić przed utratą ciepła oraz utratą przytomności 
oczy 
-oko należy płukać obficie czystą wodą 
-pod powiekę wtryskiwać wodę 
-w przypadku utrzymujących się dolegliwości należy skonsultować się z okulistą 
 
układ pokarmowy 
-poić obficie wodą 
-należy podać węgiel aktywny 
- w przypadku utrzymujących sie dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem 
środki ochrony 
1. Wszyscy pracownicy powinni być szczegółowo przeszkoleni w zakresie 
obchodzenia sie z żywicami epoksydowymi, 
2. Nie wolno zlecać wykonywania prac przy żywicach alergikom 
3. Należy używać rękawic ochronnych i okularów jeżeli istnieje 
niebezpieczeństwo rozbryzgiwania emulsji 
4. Po każdorazowym kontakcie emulsji ze skórą należy myć ręce wodą 
z dodatkiem łagodnych środków czyszczących (jest to szczególnie ważne 
przed posiłkami). 
Nie należy używać benzenu, toluenu lub czterochlorku węgla! 
5. Ze względów higienicznych nie należy spożywać posiłków i napojów 
w miejscu pracy, oraz nie należy tam palić tytoniu.  
 
2.3.7. Kontrola jakości 
Przed wykonaniem podłóg się najpierw podkład dokonując  wpisu do dziennika budowy. Odbiór polega na  
sprawdzeniu równości  podkładu  przy pomocy listwy kontrolnej długości 3 m. Prześwit  między 
powierzchnią a listwą przyłożoną  do powierzchni nie powinien być większy niż 0,5 cm Kontroli podlega 
poziom posadzek z  płytek ceramicznych, pionowość i poziomość  spoin ,równość spoin.  Przy 
wykładzinach  PCV kontroli podlega szczelność położenia wykładziny, sprawdzenie wykonanych 
mocowań i połączeń spawanych, prawidłowości położenia listew przyściennych . 
 
2.3.8. Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia powierzchni podłogi 
 
2.3.9. Odbiór 
Odbiór wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacja projektową. 
 
2.3.10. Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów systemowych. 
 



 

 

2.3.11. Przepisy związane 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 101:1994     
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA. 
PN-EN 106 :1993  Płytki i płyty ceramiczne . Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. PNEN 
122:1993,PNEN 163:1994,PN-88/B-10085, PN-90/B-9221,PN-90/B-92270,PN-69/B-10280 PN-
69/B-10285,BN-82/6113-75 BN-80/6117-02 BN-84/6117-05-Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 
odporności chemicznej. Płytki szkliwione. 

 

2.4. SST –04  Roboty izolacyjne   CPV - 45320000-6,  Izolacja cieplna CPV - 
45321000-3 
 
2.8.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy realizacji 
zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki, trzech pokoi 
biurowych i sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  
 
2.4.2. Zakres. 
Budynek nr 4: 
- izolacja stropu poddasza wełną mineralną gr. 5 cm 
-izolacje przeciwwilgociowe wełny folią PCV gr. 0,3 mm 
Budynek nr 8: 
-izolacje przeciwwilgociowe podłoża folia PCV gr. 0,3 mm 
-izolacje cieplne podłogi na podłożu  gruntowym styropianem EPS 100-040 gr. 8 cm 
 
2.4.3. Materiały 
- folia  budowlana gr. 0,3  mm  przeciwwilgociowa posadzkowa, 
- styropian  FPS 100 0-40 gr. 8 cm do ocieplenia posadzki na gruncie 
- wełna mineralna gr. 5 cm 
 
2.4.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,  mieszadła do  zapraw  pojemniki i wiadra, pace, pędzle 
itp. 
 
2.4.5. Transport 
Dostawa – samochodem ciężarowym , na placu budowy  transport ręczny. 
 
2.4.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót  
Izolację termiczną należy  wykonać z materiałów w stanie powietrzno suchym. 
Izolacje z materiałów nasiąkliwych należy chronić przed zawilgoceniem. Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe należy układać szczelnie, tak aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych i 
dźwiękowych. Izolacje z płyt należy układać „na mijankę". 
Izolacje cieplne i dźwiękowe należy chronić przed uszkodzeniami, a transport powinien odbywać się na 
pomostach. 
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu o wilgotności nie większej niż 3% , lub na izolacji 
paroszczelnej i przeciwwilgociowej. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, 
rozpuszczających polistyren, na powłokach wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno. Płyty styropianowe mogą być układane na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane nimi, oraz na folii z tworzyw sztucznych. 
Podłoże pod izolację cieplną powinno być wyrównane i wypoziomowane. Dopuszcza się nierówności do 5 
mm. Podczas układania izolacji cieplnej  na podłożu betowym należy odizolować wszystkie pozostałe 
warstwy podłogi od ścian - za pomocą paska materiału izolacyjnego przymocowanego punktowo do ścian. 
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 
W celu odizolowania konstrukcji podłogi od wilgoci zawartej w podłożu należy wykonać izolację z filii 



 

 

posadzkowej. 
Warstwy izolacji termicznej lub dźwiękowej należy ochronić przed zawilgoceniem warstwą papy 
asfaltowej izolacyjnej sklejanej na zakład (szer. min. 5 cm) lepikiem asfaltowym na gorąco lub folią z tw. 
sztucznego. Ww. izolacje papowe i powłokowe wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
winny być wykonane z lepików i pap asfaltowych. Ww. izolacje, w celu uzyskania szczelności, winny być 
ułożone starannie, dobrze przylegać do podłoża. 
izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze powyżej 5°, zaś folie z tworzyw 
sztucznych - zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Izolacja podłogi na gruncie 
Podłoga leżąca na gruncie ma za zadanie zapewnienie ochrony przed wilgocią oraz odpowiednią  ochronę 
cieplną. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg stykających się z gruntem uzależnione są od: 
-przeznaczenia pomieszczenia, 
-rodzaju i nośności gruntu, 
- poziomu i agresywności wód gruntowych. 
Po wyschnięciu podłoża z betonu żwirowego C 12/15 należy położyć na sucho styropian EPS 100 040 gr. 
8cm a an nim folię PCV gr. 0,3 mm. 
 
2.4.7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i zaleceniami producentów i atestów jakości 
materiałów. 
 
2.4.8. Jednostka obmiaru 
(m2)  powierzchni izolacji 
 
2.4.9. Odbiór 
Roboty izolacyjne odbiera Inspektor Nadzor. 
 
2.4.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
 
2.4.11. Przepisy związane 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. Materiały do izolacji cieplnej z włókien 
nieorganicznych. PN-91/B-02020, PN-93/B-02021, PN-89/B-04620, PN-75/B-23100 
Wełna mineralna. PN-ISO 9053:1994 Akustyka . Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. 
Określenie oporności przepływu powietrza.PN-80/B-10240 
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-57/B-24625 PN-89/B-27617 PN-
85/B-04500 wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 PN-65/B-10101 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. Lepik 
asfaltowy stosowany na zimno. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Lepik asfaltowy z wypełniaczami 
stosowany na gorąco. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Zaprawy budowlane. Badanie cech 
fizycznych. 

 
 
 
 
2.5. SST-5 Instalowanie sufitów podwieszanych (CPV 45421152-4)    
 
2.5.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszanych przy realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, 
magazynów, stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatów.  S.T. jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 



 

 

 
2.5.2. Zakres. 

Budynek nr 4: 

- Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z 

kształtowników CD i Ud - płyty gr. 12,5 mm wodo i ogniochronne – 87 m2 

Budynek nr 8: 

- Sufity podwieszane o konstrukcji stalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x1,5 cm 

z konstrukcją widoczną  – 64,38 m2 
 
2.5.3. Materiały 
- płyty z włókien mineralnych o wym. 600x600x15 mm  
- płyty gr. 12,5 mm wodo i ogniochronne 
- profil "T" szerokość stopki 24 mm,  stalowy ocynkowany z lakierowaną stopką na kolor biały 
- profile stalowe ocynkowane 
- wieszaki stalowe ocynkowane 
- kołki i wkręty mocujące   
 
2.5.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.3 
Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
 
2.5.5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt .4 
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
 
2.5.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
Warunki przystąpienia do robót 

 
• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

 
2.5.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.6 
Badania w czasie wykonywania robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
 

W szczególności powinna być oceniana: 
● jakość płyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : równość powierzchni, narożniki i 
krawędzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne iwodo- i 
ognioodporne ), 
● prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża, 
● prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej , 
● prawidłowość , jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na ścianach i 



 

 

sufitach , 
● prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł, 
● jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w . 

 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
2.5.8. Jednostka obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7 
Jednostka i zasady obmiarowania – m2 
 
 
2.5.9. Odbiór 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 8 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki 
 
Wymagania przy odbiorze 
 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni.  

 
2.5.10. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni sufitów 
podwieszanych według ceny jednostkowej. 
 
2.5.11. Przepisy  związane 
 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa.  
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO   (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 

 
 
2.6.  SST- 06  Tynkowanie     CPV -  45410000-4,  
                    
2.6.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich przy realizacji zadania: 
Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki, trzech pokoi biurowych i 
sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  
 
2.6.2. Zakres 



 

 

-wykonanie tynków kat. II wewnętrznych cementowo-wapiennych pod okładziny ścienne z płytek 
glazurowanych, 
-wykonanie tynków kat. III wewnętrznych cementowo-wapiennych na nowych ściankach działowych 
-uzupełnienia tynków na sufitach 
-wykonanie gładzi gipsowej gr. 3 mm na tynkach wewnętrznych sufitów 
-wykonanie gładzi gipsowej gr. 3 mm na tynkach wewnętrznych ścian 
 
2.6.3. Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, tynki gipsowe. 
 
2.6.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
2.6.5. Transport 
Dostawa – samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport ręczny. 
 
2.6.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 
„stanu surowego” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie do 
wykonywania tynków po zakończeniu okres osiadania i skurczu ścian murowanych – około 4 do 6 
miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. 
 
Podłoże z betonów komórkowych 
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania  podłoży z betonów komórkowych to różnice występujące 
w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji dużych uszkodzeń, 
zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków narożników, dziur i 
nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując 
materiał używany później do tynkowania. Zgodnie z norma PN-70/B –10100 dopuszczalne jest wykonanie 
naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy miejscom uszkodzonym 
nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpowiednio przycięte kawałki betonu 
komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową. 
Kontrolna i sprawdzanie stanu podłoża pod tynk polega na  badaniu : 

1.wilgotności za pomocą : 
-wyglądu –jeżeli jest ciemny  kolor należy odczekać aż  podłoże wyschnie 
-próby dotyku –jeżeli  jest odczucie wilgoci należy odczekać aż  podłoże wyschnie 
-próba zwilżania –jeżeli następuje powolne wchłanianie wilgoci lub jej brak  należy odczekać aż  podłoże 
wyschnie 
2.rowności podłoża sprawdzenie za pomocą łaty wg. PN-80/B-10021 oraz   PN – 70/B-10025 
 Jeżeli  są powyżej dopuszczalnych nierówności podłoże należy wyrównać 
3.przywierajacych ciał obcych, kurzu, zgrubień –jeżeli jest różnica w kolorze  należy  zabrudzenia ściany  
oczyścić przy pomocy szczotek, względnie wody 
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy 
i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie 
spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z 
pyłu. W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być 
przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby woda 
nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. 
Dla tynków gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie 
należy tynkować silnie zawilgoconych murów  z betonu komórkowego. W przypadku stwierdzenia w 



 

 

wyniku próby zwilżania silnej chłonności podłoża (bardzo szybka zmiana koloru z jasnego na ciemny), 
należy zastosować specjalistyczne środki wyrównujące chłonność. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposób wykonywania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych określony jest w normie PN-70/B-
10100. Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy– Prawo Budowlane należy stosować materiały 
dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane  
na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat 
technicznych. 
Wymagania dla spoiw: 
-cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mogą zawierać 
stwardniałych grudek; 
-wapno powinno spełniać wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykłe nie powinno 
zawierać szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczków i chlorków,  które powodują 
powstawanie wykwitów na tynku. 
-wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z woda, w miarę 
możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone  hydrauliczne odznacza się 
długim okresem początkowym wiązania i większą wytrzymałością  i odpornością ma działanie wilgoci niż 
wapno gaszone zwykłe i hydratyzowane; 
-gips szpachlowy powinien spełniać wymagania normy PN-B-30031:1997.  
Gips tynkarski jest mieszanka gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatków uplastyczniających i 
polepszających właściwości zaprawy; 
Kruszywa 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno być czyste, 
wolne od domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy. 
Piasek powinien zawierać frakcje rożnych wymiarów: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku 
gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty, a do gładzi piasek 
drobnoziarnisty przesiany przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
Woda zarobowa 
Za odpowiednia do wykonywania tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z wyjątkiem wód 
mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania 
laboratoryjne. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest 
użycie wody o ogólnej zawartości soli przekraczającej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna 
jest zawartość siarczanów większa niż 500 mg/l, zawartość cukrów większa niż 500 mg/l, zawartość 
siarkowodoru większa niż 20 mg/l. 
 
Zaprawa cementowo-wapienna 
Zaprawy do robót tynkowych należy przygotowywać z zachowaniem wymagań określonych w normie PN-
90/B-14501. 
Skład zapraw cementowo-wapiennych należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 
Przy mieszaniu zarówno mechanicznym, jak i ręcznym należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
wapno suchogaszone, piasek) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.  
Następnie należy dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. Dodatki 
sypkie (np. dodatki uplastyczniające) należy zmieszać na sucho 
z cementem przed zmieszaniem z pozostałymi składnikami sypkimi. 
W przypadku stosowania ciasta wapiennego, należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do 
składników sypkich. 
 
                      Skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 



 

 

                 
 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych 
Tynki trójwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi. Bezpośrednio na podłoże nanosi się 
obrzutkę natryskowa, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. Obrzutkę 
wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym równolegle do ściany. Podczas 
narzucania kielnia podciągana jest energicznie do  góry lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest 
tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie 
była zasysana zbyt szybko. 
W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową na wpół kryjącą,                       
w przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Pod stwardnieniu 
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej 
obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez 
rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do 
góry z lekkim przewyższeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża. 
Na podłożach ceramicznych z betonów kruszynowych lub komórkowych obrzutkę wykonuje się z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
-cementowo-wapienne: do tynków nie narażonych  na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto 
wapienne:  piasek ), do tynków zewnętrznych o stosunku 1:1:5, do tynków narażonych  na zawilgocenie 
1:0,3:4, 
Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka  
pomiarowego. Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można wykonywać bez pasów lub listew. Ściągając je 
pacą, a następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 
8 do 15 mm. Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
dla tynków dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy o 
marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut. 
Na gładzie mogą być stosowane zaprawy: 
- cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement:  ciasto 
wapienne: piasek  ), w tynkach narażonych za zawilgocenie1:1:2. 
Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Tynki trójwarstwowe kat .III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą                 
lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o 
uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm. 
 
2.6.7 Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych 
Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk może być 
odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie będzie  przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących  
rozwiązań: 
-wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 



 

 

-ocenę wyników badań 
-wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich usunięcia, 
-stwierdzenie zgodności lub nie zgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być również 
przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy  go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Podłoże, w 
zależności od rodzaju, powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.1.6. 
-Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora 
nadzoru i kierownika budowy. 
Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową  według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych  i pomiarów. 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe 
według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, 
wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków 
kategorii II i III oraz 5 mm Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w 
dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 
zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez 
kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być 
przygotowane w sposób określony w punkcie 3.1.6. i muszą spełniać wymagania następujących norm: 
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 
-Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom normy 
BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a na 
wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany III. Materiały, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalać, 
czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża 
wg PN-71/B-04500. 
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z bloków betonowych wg normy PN-
70/B-10100  
- Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 
-Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od  linii prostej dla tynków kat. III- 
Nie większe niż 3 mm  w liczbie nie większej niż  3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m -Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku  pionowego nie większe niż2 mm na 1 m nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach o 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż  6 mm w pomieszczeniach  powyżej 3.5 m 
wysokości 
-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m nie  więcej 
ogółem niż  6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki )  
-Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm 
na 1 m. 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone 
na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi 
kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z 



 

 

powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru tynków wykonywanych z mieszanek tynkarskich 
zawierających gips 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw przyczyniły się do znacznego postępu w 
zakresie realizacji robót wykończeniowych. 
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobową. Modyfikowane spoiwa 
gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
-gipsy tynkarskie, 
-gipsy szpachlowe, 
-tynki cienkowarstwowe, 
-gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających  uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 
podnoszących przyczepność do podłoża. 
Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje rożne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: 
lekki – 0,8 kg/m2, standard – 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Gips Wszystkie rodzaje gipsowych 
mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła 
ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie 
na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są 
plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe 
typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków 
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatka zbrojącą 
oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni  ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 
Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane 
na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub 
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność 
. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych 
podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych zgodnie z 
wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach:  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30041:1997 
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża  
należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować 
odpadanie tynków gipsowych: 
-niewłaściwie przygotowane podłoże  
-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 
-zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nie oczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
-tynkowanie mokrego betonu, 
-brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Obecnie stosowane są dwa rodzaje preparatów do gruntowania podłoży budowlanych: 
-żółte lub mlecznobiałe przeznaczone do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia 
ich chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności między  warstwowej (preparat 
stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe), 



 

 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości co do 
jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby: 
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 
tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego – przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można 
zmyć, należy oczyścić mechanicznie -zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć 
środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeżeli jasne plamy  ciemnieją w 
ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na 
bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 
wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. 
Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ 
związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się na odpowiednio przygotowane podłoże 
tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty , 
lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany  
równomiernie wodą, a następnie„ szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku 
drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane” i gromadzone na jego powierzchni, 
a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne 
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy 
wpływ na jakość gotowej  powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchni´ należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, 
pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się 
zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię.  Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować 
tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu 
można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć” pęcherzyki powietrza paca, a powstałe 
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą  tynkarską i  
wygładzić. Przygotowaną masą szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. 
Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się paca, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie  
powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, 
efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre”. Drugą warstwę gładzi nanosi się 
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobra wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. 



 

 

Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie 
może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię  tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje 
zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
Warunki techniczne odbioru tynków wykonanych z fabrycznie gotowych mieszanek tynkarskich   
zawierających gips 
Podstawa końcowego odbioru technicznego tynków wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich są wyniki badań wymienionych 
w p. 4 normy PN-70/B-10100. 
Tynki gipsowe nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni  i krawędzi 
traktować jak tynki kategorii III, a więc  wg normy PN-70/B-10100). 
Krawędzie i profile muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani 
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że 
np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być 
na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii   prostej   
należy   przeprowadzać   za  pomocą  przykładania  do  powierzchni  tynku i do  krawędzi łaty kontrolnej o 
długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe – odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą 
(lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 
pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, 
pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 
kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od 
wierzchołka mierzonego kąta. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych 
tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm 
na wysokości całego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych 
(cementowych, cementowo- -wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100  
 
2.6.8. Kontrola jakości 
- badanie przyczepności tynku do podłoża przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
-badania mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-badania grubości tynku przez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże był odsłonięte, ale nienaruszone, 
-sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
-sprawdzenie wykonania narzutu z tynku  wewnętrznego, 
-sprawdzenie wykonania gładzi, 
-sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
 
2.6.9. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych 
powierzchni wewnątrz i na elewacji. 
 
2.6.10. Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie 
odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
 
2.6.11. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
 
2.6.12. Przepisy związane 
PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 



 

 

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-79/B-06711 PN-75/B-10121 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych 

 
 
2.7. SST – 07  Kładzenie glazury CPV - 45431200-9 
 

2.7.1.Przedmiot  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych przy realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, 
stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 
i odbiorze robót.  
 
2.7.2. Zakres. 
-Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych w kolorach jasnych o wym. 30x60 cm na minimalne 
spoiny zaspoinowane zaprawą w kolorze płytki przy użyciu zapraw klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie  
-Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych w kolorach jasnych o wym. 30x25 cm na minimalne 
spoiny zaspoinowane zaprawą w kolorze płytki przy użyciu zapraw klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie  
- Układanie płytek na całej wysokości ścian na wcześniej wykonanym tynku cementowo-wapiennym. 
Narożniki szlifowane – bez użycia listew narożnikowych. Rodzaj i kolor płytek należy uzgodnić z 
Inwestorem. 
 
2.7.3. Materiały 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:199~, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

 
2.7.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt.3 
Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 = 12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
• poziomnice, 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowywania kompozycji klejących, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.  

 
2.7.5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Okładziny ceramiczne należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zniszczeniem, potłuczeniem, popękaniem, zarysowaniem 



 

 

 
2.7.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 (kod 4500000001) "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: - wszystkie roboty budowlane, z 
wyjątkiem malowania ścian, 

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 

 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem 
do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe 
powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 
pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni po-
winien on spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na 
podłożach: 

• pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,  
• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

 
Wykonanie okładziny 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia 
wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia ż nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na 
ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1 ÷ 2 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4 ÷ 6 mm. Przesunięcie nie może 
powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 
Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. 
Konserwacja okładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi 



 

 

środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 
2.7.7. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu, 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 
2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe 
niż 2 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 
1 mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej. 

 
Kontrola wykonania wykładziny 

 
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z 
projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia 
wpustów itp.), 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu, 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie 
powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm,  
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta. 
 
Ocena jakości okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać 
działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności z 
wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

 

2.7.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnię okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości i szerokości lub szerokości i wysokości powłok. 
Z powierzchni okładzin i wykładzin nie potrąca się powierzchni nieokładanych, kratek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 
Ilość okładzin i wykładzin w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 



 

 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
2.7.9. Odbiór 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac tynkowych.  
Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6.2 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. 
Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego 

odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

okładziny lub wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość 
wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub 
wykładzinę i wykonać je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z 

zamówieniem. 
 

2.7.10. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne"  
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych według 
ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 
• przygotowanie stanowiska roboczego,    
• przygotowanie materiałów,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m,  
• przygotowanie podłoża,  
• umocowanie i zdjęcie wkładek dystansowych,  
• wykonanie okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,  
• reperacja okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidację stanowiska roboczego. 

 
2.7.11. Przepisy związane 

 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.   
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.   
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.   
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10°l0. 

Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 

3%. Grupa B I.   
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 

6%. Grupa B IIa.   
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 

10%. Grupa B IIb.   
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

 

 

 
 
 
2.8. SST – 08  Roboty malarskie        CPV - 45442100-8 
 
2.8.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania  i odbioru robót malarskich wewnętrznych przy 
realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki, trzech 
pokoi biurowych i sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  
 
2.8.2. Zakres. 
-  wykonanie powłok malarskich farbą emulsyjną w kolorze białym na gładziach gipsowych sufitu wraz z 
gruntowaniem  
-  wykonanie powłok malarskich farbą emulsyjną w kolorach pastelowych (uzgodnionych z Inwestorem) 
ścian wraz z gruntowaniem  
- dwukrotne malowanie lamperii farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem 
- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 
 
2.8.3. Materiały 
- farby  emulsyjne wewnętrzne  białe 
- farby  emulsyjne wewnętrzne  pastelowe 
- farby ftalowe w kolorach pastelowych  
- emulsja gruntująca 
- szpachlówka olejno-żywiczna na tynki 
 
2.8.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,  mieszadła do  farb, pojemniki i wiadra, pędzle. 
 
2.8.5. Transport 
Dostawa – samochodem ciężarowym, na plac budowy i we wnętrzach transport ręczny. 
 
2.8.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robót  
Tynki gipsowe wymagają  uprzedniego zagruntowania w celu  zmniejszenia nasiąkliwości. Malowanie 
emulsyjne  wymaga  zagruntowania  podłoża  rozrzedzoną farbą emulsyjną.  
Malowanie odbywa się  poprzez pokrywanie powierzchni  farbą za pomocą pędzla, wałka lub  
mechanicznie za pomocą pistoletu natryskowego . Malowanie  wykonuje się w temperaturze  od + 5 st. Do 
15 st. C. Farbę nanosi się możliwie jak najcieńszymi warstwami .grubsze warstwy farby po wyschnięciu  
pękają i odpadają. Pierwszą warstwę farby nanosi się najlepiej krzyżowo, a następnie   po jej  wyschnięciu 
drugą warstwę. Malowanie wykonuje się po wykonaniu wszystkich robót  instalacyjnych oprócz białego 
montażu, ułożeniu podłóg i listew przyściennych, dopasowaniu stolarki, ,wyschnięciu tynków. Elewacje 
malowane farbami do  wymalowań zewnętrznych maluje się w zależności od rodzaju tynku oraz faktury 
wg zaleceń producenta. 
 
2.8.7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów. 
Odbiór powłok malarskich  poprzedza się sprawdzeniem ich wyglądu  zewnętrznego.  
Polega ono na skontrolowaniu  poprzez oględziny : 
-równomiernego rozłożenia farby 
-jednolitego natężenia barwy 
-braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk  lub grudek nie rozłożonego pigmentu 



 

 

-braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków pęcherzy itp. 
-badanie przyczepności do tynku  poprzez wykonanie  na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w 
odstępach  co 0,5 cm, a następnie  poprzez  zaklejenie nacięć , prostopadle paskiem tkaniny płóciennej 
posmarowanej klejem np. typu gumy arabskiej. Tkaninę zrywa  się po trzech dniach. Powłoka ma dobrą 
przyczepność, jeżeli  zerwanie następuje w podkładzie  
 
2.8.8. Jednostka obmiaru 
(m2) malowanych powierzchni wewnątrz. 
 
2.8.9. Odbiór 
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru. 
 
2.8.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
 
 
 
 

 
2.9  SST – 09 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  CPV- 45421000-4  
A. Instalowanie okien CPV - 45421132-8 
 
2.9.1.Przedmiot  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru, dostawy  i montażu 
naświetla w profilach PCV oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w profilach aluminiowych przy 
realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki, trzech 
pokoi biurowych i sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  
   
2.9.2. Zakres robót objętych SST 
Budynek nr 2: 
- montaż parapetów wewnętrznych z płyt MDF – 5 szt 
- montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych w okleinie drewnopodobnej CPL HQ  - 3,69 m2 (2 szt) 
- montaż drzwi:  płytowe wewnętrzne pełne antywłamaniowe klasy C z podwójnym zamkiem - w okleinie 
drewnopodobnej CPL HQ – 1,85 m2 (1 szt) 
 
Budynek nr 4: 
- montaż parapetów wewnętrznych z płyt MDF – 5 szt 
- montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych w okleinie drewnopodobnej CPL HQ  - 7,18 m2 (4 szt) 
- montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych w okleinie drewnopodobnej CPL HQ  łazienkowe – 
4,92 m2 (3 szt) 
 
Budynek nr 8: 
- montaż naświetla wewnętrznego w profilach z PCV z szybą zespoloną i żaluzjami w przestrzeni 
międzyszybowej – 7,98 m2 
- montaż parapetów wewnętrznych granitowych o wym. 30x190x3 cm 
- montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych w profilach aluminiowych przeszklonych szkłem 
bezpiecznym – 13,12 m2 (7 szt) 
- montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych w profilach aluminiowych przeszklonych szkłem 
bezpiecznym – 10,72 m2 (2 szt) 
- montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych w profilach aluminiowych z przekładką termiczną 
przeszklonych szkłem bezpiecznym, szyby zespolone  U=1,1 W/m2K z samozamykaczem – 1,85 m2 ( 1 
szt) 
- montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w profilach aluminiowych z przekładką termiczną 
przeszklonych szkłem bezpiecznym, szyby zespolone  U=1,1 W/m2K, z samozamykaczem – 5,78 m2 ( 1 
szt) 
 



 

 

Budynek nr 9: 
- montaż drzwi: płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - rama z klejonki 
drewna iglastego wraz z wypełnieniem stabilizującym, oklejona dwustronnie tłoczoną płytą HDF - 
lakierowane białe  - 36,0 m2 (16 szt) 
 
Oliwa, ul. Kaprów 10: 
- montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych w okleinie drewnopodobnej CPL HQ  - 5,33 m2 (3 szt) 
 - montaż drzwi: płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - w okleinie CPL HQ 
- akustyczne (Rw 27 dB) – 3,89 m2 (1 szt) 
 
2.9.3. Materiały 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić ( bezpośrednio przed złożeniem zamówienia ) do Zamawiającego o: 
a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego systemu okien  i drzwi, 
b) zatwierdzenie rysunków warsztatowych oraz detali wybranego systemu. 
Dostarczane wyroby muszą spełniać parametry podane w SST, powinny być zgodne z materiałami 
określonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich parametry  i właściwości techniczne 
powinny zapewnić bezpieczną eksploatację przez cały okres użytkowania, bez pogorszenia parametrów 
określonych w Aprobacie Technicznej. Materiały, części złączne powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm lub Aprobat Technicznych. 
- naświetle  PCV 
W systemie posiadającym aktualną A.T. Kolor biały, profile PCV. Szyba zespolona z regulowanymi 
żaluzjami w przestrzeni międzyszybowej. 
-drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym 
-Uszczelki: EPDM, silikon 
-Samozamykacze 
 
2.9.4. Sprzęt 
-elektronarzędzia : wiertarki, wkrętarki, 
-Łaty, poziomice, przyrządy pomiarowe. 
Wykonawca powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego 
precyzyjny montaż wbudowywanych elementów. 
Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 
 
2.9.5. Transport i składowanie 
Wbudowywane elementy powinny być przewożone w opakowaniach transportowych producenta. Naroża i 
okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być 
wzmocnione. 
Poszczególne elementy powinny być pakowane wg rodzajów i wymiarów w oddzielne opakowania. 
Ułożenie elementów oraz sposób opakowania powinny zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym 
elementów, powłok lakierniczych. Okna powinny być transportowane w pozycji zbliżonej do pozycji 
wbudowania ( na stelażach pod kątem 5-6 o ), powinny być przechowywane w w/w opakowaniach i 
stelażach, w suchych pomieszczeniach, w sposób zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem powłok, warstw wykończeniowych. 
Elementy stolarki oraz pozostałe materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. 
Transport wewnętrzny: 
-poziomy ręczny, 
 
2.9.6. Wykonanie robót 
Warunki przyst ąpienia do robót: 
Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5 o C. 
Powierzchnie ościeży powinny być równe, mocne, bez zarysowań. 
Mocowanie profili wykonać z uwzględnieniem dylatacji. 
Powierzchnie w sąsiedztwie otworów należy wykańczać po osadzeniu wbudowywanych elementów. 
Wymiary wbudowywanych elementów budowlanych należy przed zamówieniem sprawdzić na 
budowie. 
Montaż okien. 
Przed przystąpieniem do wbudowywania ościeżnic należy: 
-sprawdzić czy ościeżnice są zgodne z zamówieniem i przeznaczeniem, 



 

 

- sprawdzić czy w ościeżnicy zachowana jest prostopadłość stojaków z nadprożem poprzez pomiar dwóch 
przekątnych w świetle ościeżnicy. 
- Po osadzeniu ich w ościeży  należy je zamocować do ściany przy pomocy elementów  kotwiących. 
Następnie po sprawdzeniu pionu i poziomu należy wypełnić lukę odpowiednim materiałem (pianka 
montażowa) a następnie wykończyć zaprawą szpachlową i pomalować. 
-Po zakończeniu prac montażowych należy starannie oczyścić ościeżnicę, a w szczególności 
otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki. 
-Po wbudowaniu ościeżnicy i zawieszeniu skrzydeł okiennych należy sprawdzić prawidłowość jego 
działania (rozwierania, uchylania i zamykania). 
-Montaż powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta wybranego 
systemu lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela  
zgodnie z jego zaleceniami. 
-Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 
elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki 
dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu, zalecanych przez 
producenta metod postępowania i zachowaniu określonych w instrukcji parametrów. 
W/w prace należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru lub 
przedstawiciela producenta systemu. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone przez inspektora 
nadzoru. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ST nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych 
lub zmniejszać trwałości wykonanych elementów. 
Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Doczyszczenia można 
użyć szerokiego, płaskiego pędzla o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej 
przylgnie wprowadzony później materiał uszczelniający. Ościeżnicę drzwiową należy wstawić tak, by 
skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeżnicy trzeba okleić jej brzeg 
samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej podczas 
uszczelniania. 
Słupy ościeżnicy, u podstawy, należy rozeprzeć krawędziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie słupów 
podczas prac montażowych w pozycji równoległej. Krawędziak musi  mieć wymiary : długość – równą 
długości belki ościeżnicy zawartej między jej słupami, szerokość – nie większą niż szerokość wewnętrzna 
słupów. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić czy belka ościeżnicy jest usytuowana idealnie poziomo. 
Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90ş. Ościeżnicę trzeba ustabilizować, klinując ją 
drewnianymi kołkami. Ościeżnicę należy zaklinować również przy podłodze, ponownie  należy sprawdzić 
– wskazaniami poziomicy – ustawienie ościeżnicy. W połowie wysokości ościeżnicy, między jej słupkami, 
należy wstawić krawędziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podłodze. Ta rozpora nie 
zezwoli na ewentualne wygięcie się słupków do wnętrza otworu, po uszczelnieniu pianką montażową. 
Ościeżnicę do muru mocuje się za pomocą wkrętów. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden 
u podstawy, około  20cm nad podłogą i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Na belce – co 
najmniej jeden, pośrodku. Głębokość wierconego otworu, licząc od powierzchni ościeżnicy do jego końca 
w murze, powinna być większa o 1 -1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego 
otworu należy wykonać fazę wiertłem o średnicy równej szerokości kołnierza kołka. W jej głębokości musi 
się schować ten kołnierz i łeb kołka. 
Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia elementów 
ościeżnicy. W wypadku zbyt mocnego dokręcenia krawędziak założony uprzednio między słupkami 
opadnie. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przedtem dobrze zwilżyć wodą 
powierzchnie oścież, aby pianka lepiej przyległa. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin – w zależności 
od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar należy obciąć ostrym nożem. Po 4- 5 dniach można 
zawiesić na zawiasach skrzydło drzwiowe. Można również wybić wszystkie kliny a zagłębienia po nich 
należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie należy zamontować klamki i szyldy. 
 
2.9.7  Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, aprobatach i normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodne z ST. Przy odbiorze robót montażowych stolarki otworowej należy 
przeprowadzić następujące badania będące podstawą do oceny jakości tych robót : 



 

 

– badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby; 
– badanie okuć; 
– badanie materiałów; 
– badanie jakości wykonania. 
– badanie działania wszystkich mechanizmów otwierających i zamykających 
Badanie konstrukcji i okuć należy przeprowadzić przed wykonaniem montażu. Badanie materiałów należy 
przeprowadzić zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po zakończeniu. 
Badanie jakości wykonania robót należy przeprowadzić w czasie i po zakończeniu robót. Badanie 
konstrukcji, w której osadzone są szyby, okuć i materiałów należy przeprowadzać na zgodność z 
dokumentacją projektową, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami określającymi cechy 
materiału, o ile stanowią one integralną część dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu badań jakości 
materiałów i robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ich wykonania. 
 
 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i 
instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora nadzoru. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.   
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym 
dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta potwierdzające  zgodność z 
normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego  badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały  posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane 
będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jego polecenie. 
 
2.9.8  Obmiar robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z ST, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
 
2.9.9. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora: 
· odbiorowi robót zanikających 
· odbiorowi częściowemu, elementów robót 
· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
· odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca  
Zamawiającemu  z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca ustnie Zamawiającemu z  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór ostateczny (końcowy) 



 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę  z powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
·  Dziennik budowy – oryginał i kopię (jeśli dotyczy) 
· Obmiar robót (jeśli dotyczy) 
· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
· Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych materiałów 
· Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
· Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w  
terminie ustalonym przez komisję. 
Sprawdzeniu podlegają: 
-Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych  polega na sprawdzeniu 
prawidłowości działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania i 
zamykania skrzydeł. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego okien. Na powierzchni elementów nie dopuszcza się miejscowych 
wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny być proste i jednakowej 
szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie 
uszczelek do elementów. 
- okna i ramy muszą być czyste i pomieszczenia, w których prowadzone roboty powinny być 
doprowadzone należytego porządku. 
- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy wykonywać na podstawie odnośnych dokumentów dla 
poszczególnych materiałów. Wyniki badania należy porównywać z wymaganiami odpowiedniej aprobaty 
oraz dokumentacją projektową. 
-Zgodność wykonania robót z ST. 
-Jakość wykonanych robót. 
W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy (jeśli dotyczy) o poprawności wykonania 
robót. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami PN, AT i ST. 
 
2.9.10. Podstawa płatności 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest ryczałt całościowy lub cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla 
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęte przez 
Inwestora w umowie. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w 
ST. 
Cena obejmuje: 
-robociznę 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
-koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 
-zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót 
-czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 



 

 

sanitarnych i ochrony środowiska, 
-uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 
 
2.9.11.  Przepisy związane 
· Opisy techniczne i instrukcje producentów. 
· PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
· PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania. 
· PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 
· PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia. 
· PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
· PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania. 
· PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 
badań. 
· PN EN 12488 - Szkło w budownictwie – Wytyczne do szklenia – Systemy oszkleń 
· i wymagania dla oszkleń. 
· AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe typu HILTI 
· AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe 
· AT-15-5232/2001- Okienny nawiewnik powietrza zewnętrznego do pomieszczeń 
 
 

2.10. SST – 10  Obróbka metali       CPV – 45462670-8 
 
2.10.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania  i odbioru robót ślusarskich (wydzielenie klatek dla 
zwierząt) ze stali nierdzewnej oraz osadzeniu daszków łukowych z poliwęglanu przy realizacji zadania: 
Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki, trzech pokoi biurowych i 
sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  
 
 
2.10.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
2.10.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
- wytworzeniem i zamontowaniem przepierzenia ze stali nierdzewnej o wym. 130 x 200 cm (rama z profili 
80x40x2 z trzema ryglami, obłożona obustronnie blachą gr. 1,5 mm) – wydzielenie klatek dla zwierząt – 
17,80 m2  
- wytworzeniem i zamontowaniem krat z prętów ze stali nierdzewnej śr. 14 mm, otwierane, o wym. 
110x200 cm (rozstaw prętów co 10 cm) z zamkiem – zamknięcie klatek dla zwierząt – 12 m2 
- wytworzeniem i zamontowaniem kratki z prętów ze stali nierdzewnej śr. 5 mm o oczkach 10x10 cm – 
przykrycie klatek dal zwierząt – 10,73 m2 
- wytworzeniem i zamontowaniem daszków łukowych nad wejściami – 2 szt 
 
2.10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. 
 
2.10.6. Materiały 
- profil ze stali nierdzewnej 80x40x2 mm 
- blach ze stali nierdzewnej gr. 1,5 mm 
- pręty ze stali nierdzewnej śr. 14 mm 
- pręty ze stali nierdzewnej śr. 5 mm 
- daszki łukowe z poliwęglanu komorowego w profilach stalowych malowanych proszkowo 
  
2.10.7. Sprzęt 



 

 

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.10.8. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady oraz  powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
2.10.9. Wykonanie robót 
Zaprojektowano elementy z profili ze stali nierdzewnej, spawane. Wszystkie elementy mechanicznie. 
Stosowanie cięcia gazowego dopuszczalne jest jedynie do cięcia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze 
związane z wykonaniem klatek, można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym 
aktualne uprawnienia. 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną 
pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 
Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–82/S–
10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 
Elektrody do spawania elementów powinny spełniać wymagania normy PN–88/M–69433. 
Przepierzenia są kotwione w posadzce lub do niej przykręcane z zachowaniem odstępu 5 cm.  
 
2.10.11. Kontrola jakości robót 
Odbiorowi podlegają: wyrób elementów, zabezpieczenie, montaż segmentóworaz odbiór wszystkich 
elementów wraz z odbiorem powłoki i polerowania. 
 
2.10.12. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest  m2. 
 
2.10.13. Odbiór robót 
Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za zgodne ze 
ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
  
2.10.14. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji; Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w zeszycie budowy. 
 
 
 

2.11. SST- 11  Instalacje wodne i kanalizacyjne       CPV- 45332000-3 

2.11.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
wodnych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, 
magazynów, stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatów.  S.T. jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2.11.2 Zakres  stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem 
robót instalacji zimnej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja będzie 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót i projektem wykonawczym. Zakres robót do 
wykonania: 
Budynek nr 4: 

• Demontaż umywalek porcelanowych – 2 szt 
• Demontaż muszli porcelanowych – 1 szt 
• Rozebranie starej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych 15-20 mm – 30 mb 
• Demontaż rurociągu żeliwnego 50-100 mm pod posadzką – 25 mb 
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach wewnątrz budynków o połączeniach 

wciskowych – 6 mb 



 

 

• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych – 

• Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z półpostumentem i syfonem – 2 szt 
• Montaż baterii umywalkowych stojących  - 2 szt 
• Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'- 2 szt 
• Próby szczelności i dezynfekcja przewodów wodociągowych. 
•   

 
Budynek nr 8: 

• Demontaż umywalek porcelanowych – 4 szt 
• Demontaż zlewozmywaków żeliwnych – 2 szt 
• Rozebranie starej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych 15-20 mm – 110 mb 
• Demontaż rurociągu żeliwnego 50-100 mm pod posadzką – 25 mb 
• Demontaż rurociągu żeliwnego 150 mm pod posadzką – 58 mb 
• Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych w otulinie – 35 mb          
• Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych w otulinie – 67 mb 
• Demontaż rurociągu żeliwnego 50-100  mm na ścianie – 58 mb 
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 

połączeniach wciskowych – 34 mb 
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 

połączeniach wciskowych – 45 mb 
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 

połączeniach wciskowych – 28 mb 
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych - piony odpowietrzające – 13,5 mb 
• Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej z podejściem o śr. 50 mm – 8 szt 
• Wpusty podłogowe liniowe ze stali nierdzewnej dł. 90 cm z podejściem o śr. 50 mm – 10 szt 
• Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych szer. min. 70 cm z półpostumentem i syfonem – 3 

szt 
• Montaż zlewozmywaków  - dwukomorowe ze stali nierdzewnej – 2 szt 
• Montaż baterii umywalkowych stojących  - 3 szt 
• Montaż baterii zlewozmywakowych stojących  - 2 szt 
• Próby szczelności i dezynfekcja przewodów wodociągowych. 

 
Oliwa, ul. Kaprów 10: 

• Demontaż umywalek porcelanowych – 1 szt 
• Rozebranie starej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych 15-20 mm –1,50 mb 
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych – 1,50 mb 
• Rurociągi z rur miedzianych 15 mm – 1,50 mb 
• Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej jednokomorowy z odstawką  – 1 szt 
• Montaż baterii zlewozmywakowych stojących  - 1 szt 
•  

 
2.11.3.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z przedmiarem, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych ” Warszawa 2001 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe ”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 



 

 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe ”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2.11.4. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
Rury i kształtki  
a) woda zimna:  rury miedziane 15/1 mm,  22/1 mm   
b) kanalizacja: rury PVC śr. 160, 75 i 50 mm na uszczelki gumowe 
Armatura sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 
określone w następujących normach: 
PN/M 75110 ÷11, 
PN/M 75113 ÷19, 
PN/M 75123 ÷26, 
PN/M 75144, 
PN/M 75147, 
PN/M 75150, 
PN/M 75167, 
PN/M 75172, 
PN/M 75180, 
PN/M 75206, 
 
2.11.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
2.11.6. Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu ” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca 
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. 
 
2.11.7. Wykonanie robót 
Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą lut miękki. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
–  wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
–  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
–  przecinanie rur, 
–  założenie tulei ochronnych, 
–  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
–  wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 



 

 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m d 
a rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt. 
Montaż armatury i osprzętu: 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków 
– 0,25 do 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu 
podejścia punktu czerpalnego 
Baterie wannowe ścienne – 0,10 do 0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od wylotów podejść 
punktów czerpalnych 
Baterie ścienne i mieszacze do natrysków – 1,0 do 1,5 m na posadzką basenów, licząc od wylotów osi 
podejść punktów czerpalnych 
Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury 
Badanie szczelności instalacji 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed 
zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą 
należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tabl. zestawiono wielkość ciśnień 
próbnych dla różnych rodzajów instalacji. Wymienione w tablicy wartości ciśnień należy dwukrotnie 
podnosić okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 
przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i 
ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 
 
Rodzaj instalacji  
Instalacja wody zimnej  
Instalacja wody ciepłej  

 

Wymagane ciśnienie próbne 
1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 
1,5 x najwyższe ciśnienie robocze 

 

 
2.8.8. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe ”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontro i jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
2.11.9. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe ” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
–  przejścia d a przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
–  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
–  bruzdy w ścianach:– wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych d a danego rodzaju robót na eSy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
–  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 



 

 

–  Dziennik budowy, 
–  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
–  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
–  protokół przeprowadzenia próby szczególności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
–  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
–  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
–  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
–  protokoły badań szczególności instalacji. 
 
2.11.10. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne ”. 
 
2.11.11. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne ”. 
 
2.11.12. Przepisy związane 
PN 74/H 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN 76/M 34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 
PN 81/B 10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN 84/B 01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych wielkości    
PN 84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN 88/B 01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania 
koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchnie funkcjonalnych 
PN 91/M 54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach wodociągowych 
PN 92/B 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN EN ISO 15874 1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody.  
Część 5:Przydatność do stosowania w systemie. 
PN 79/M 75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN 78/M 75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN 80/M 75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące. 
Część 1:Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN ENV 1329 2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany  polichlorek winylu (PVC U). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN EN 1519 1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).Część 
1:Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN ENV 1519 2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE).Część 2:Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN EN 1451 1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 
(o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).Część 1:Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN ENV 1451 2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP).Część 2:Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN 85/M 75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN 89/M 75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
 
 

 

 
2.12 SST- 12 Instalacje centralnego ogrzewania        CPV - 45442100-8 



 

 

 
2.12.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania  i odbioru robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania przy realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, 
stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 
i odbiorze robót.  
 
2.12.2. Zakres. 
Roboty obejmują 
- rozebranie starej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i grzejników rurowych i 
radiatorowych,  
- odcięcie istniejącego zasilania i powrotu wraz z wykonaniem podejść do skrzynki rozdzielającej 
- wykonanie rozdzielaczy wraz z montażem skrzynki rozdzielającej – 1 kpl 
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych o średnicy 15, 18, 22 i 28 mm 
lutowanych, w otulinie z pianki polietylenowej gr. 9 mm układanej w warstwie izolacji cieplnej posadzki – 
327 mb 
- wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego z rur 16x2 z PE z osłoną antydyfuzyjną – 120 mb 
- montaż rozdzielacza ogrzewania podłogowego z zaworem mieszającym i termostatem – 2 kpl 
- montaż grzejników stalowych, dwupłytowych V22 wraz z zaworami odcinającymi i głowicami 
termostatycznymi – 22 szt  
- płukanie, próba szczelności i regulacja instalacji centralnego ogrzewania 
 
2.12.3. Materiały 
- rury miedziane o średnicy 15, 18, 22  i 28 mm i grubości ścianki 1,0 mm 
- rury do ogrzewania podłogowego 16x2 z PE z osłoną antydyfuzyjną – 120 mb 
- grzejniki stalowe, dwupłytowe V22 600/600 mm z głowicą termostatyczną – 2 szt 
- grzejniki stalowe, dwupłytowe V22 600/800 mm z głowicą termostatyczną – 8 szt 
- grzejniki stalowe, dwupłytowe V22 600/1000 mm z głowicą termostatyczną – 3 szt 
- grzejniki stalowe, dwupłytowe V22 600/1400 mm z głowicą termostatyczną – 8szt 
- grzejniki stalowe, dwupłytowe V22 00/1400 mm z głowicą termostatyczną – 1 szt 
- otulina z pianki poliuretanowej gr. 9 mm 
- zawory kulowe odcinające śr. 15 mm 
- głowice termostatyczne 
- spoiwo cynowo-ołowiowe 
- zawory odpowietrzające 
 
2.12.4 Prowadzenie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych     
materiałów i  wykonywanych  robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,  projekcie 
wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach  i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający  realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na  rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Ochrona i utrzymanie obiektu w czasie  budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę obiektu w czasie budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  
Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane wskutek jego działania 
2.2.1Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 



 

 

3.0 Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy  zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych                             
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
4.0 Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń; 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                  
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.                              
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń  zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub 



 

 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
5.0 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
6.0 Transport 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
7.0 Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 
programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
7.2  Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym       
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi  na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 



 

 

przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 
realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
8.0   Obmiary  robót 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprawdza się do szacunkowo.  
9.0 Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Odbiór  robót  nastąpi po zakończeniu wszystkich prac związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia. 
Roboty związane z zamówieniem  podlegają  
9.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
9.2. Odbiorowi technicznemu częściowemu 
9.3. Odbiorowi technicznemu końcowemu 
9.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy lub 
Robót. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
skutecznego powiadomienia. 
9.2. Odbiór techniczny częściowy  
Podczas odbiorów technicznych częściowych należy przeprowadzić następujące badania:  

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- materiałów, 
- badanie szczelności przewodu, 

Po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół. 
9.3. Odbiór techniczny końcowy.  
Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
          - projekt techniczny powykonawczy 
          - dziennik budowy (jeżeli jest wymagane ustawowo jego prowadzenie) 
          - potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym 
          - obmiary powykonawcze 
          - protokóły odbiorów technicznych częściowych  
          - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane  
          - dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego 
          - instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  
Odbiór techniczny końcowy  kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do użytkowania wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia.  
9.2 Odbiór końcowy robót.  
Zasady  końcowego odbioru robót.  



 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  
zakończenie robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją 
techniczną. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
przygotuje następujące dokumenty: 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- protokoły odbiorów technicznych częściowego i końcowego, 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi  procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie w 
wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
9.3 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny komisji 
wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawiający powiadomi  
Wykonawcę.  
9.4 Podstawy płatności  
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy 
każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ 
Wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie zamówienia  określonego  w SST i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków                 
 i transportu na teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Po odbiorze robót Wykonawca składa fakturę Zamawiającemu nie później niż do dnia 7-go miesiąca 
następującego po dniu odbioru  robót. 
10.0 Przepisy związane 
10.1 Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48) 
2.13.1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą istniejącej instalacji odgromowej   na dachu budynku głównego oraz 
wykonaniem połączenia z przewodami odprowadzającymi na ścianach budynku. 
1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i     kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 



 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
demontażu oraz montażu instalacji odgromowej w ramach zadania remontowego 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (OST). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z OST, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Miejsce wywozu materiałów z demontażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca robót montażwych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac. 
2.13.2. Materiały. 
Do wykonania demontażu – montażu instalacji odgromowej należy użyć następujące materiały: 
1. drut DFe-Zn fi 8 mm, 
2. wsporniki dachowe, 
3. złącza rynnowe. 
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują. Potrzebę użycia i 
rodzaj materiałów pomocniczych do wykonania instalacji odgromowej pozostawia się uznaniu 
Wykonawcy. 
2.13.3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące 
stosowania sprzętu podano w OST. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 
aktualnym normom przedmiotowym 
2.13.4. Transport. 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w OST. Materiały i sprzęt mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak w sposób zabezpieczający przed ich 
uszkodzeniem 
2.13.5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. Wykonanie robót może być 
przeprowadzone tylko przez wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia do wykonywania robót 
elektrycznych. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Z uwagi na to, że roboty rozbiórkowe należą do najbardziej niebezpiecznych robót budowlanych na 
Wykonawcę nakłada się obowiązek dokonywania uzgodnień z Inspektorem 
Nadzoru w zakresie potrzebnych zabezpieczeń, ogrodzeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych 
itp. przed rozpoczęciem robót. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca robót powinien prowadzić demontaż instalacji odgromowej w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych, a w szczególności uczniów gimnazjum mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 
rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie 
dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. Prace montażowe należy wykonać przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu . 
 
Należy : 
-zachować szczególną ostrożność i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robót, przy pracach na 
wysokości związanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku.  
- prace de i montażowe instalacji odgromowej prowadzić równolegle z wykonywaniem otworów w 
konstrukcji i pokryciu dachu, dla wprowadzenia materiału termo izolującego . 
5.2.1.Materiał z rozbiórki należy usunąć z obiektu, składować na zewnątrz obiektu, posegregować wg 



 

 

kategorii ( druty stalowe, kable miedziane, kable aluminiowe, oprawy itp.) a następnie wywieźć na 
wysypisko. 
5.2.2.Instalację odgromową należy odtworzyć na dachu w postaci zwodów poziomych niskich z drutu DFe-
Zn fi 8 mm na wspornikach kątowych rozmieszczonych w odległościach nie większych niż 1 mb. Do siatki 
zwodów poziomych niskich podłączyć wszystkie metalowe elementy budynku i instalacje wystające ponad 
dach. Wszystkie elementy niemetalowe budynku wystające ponad dach wyposażyć w zwody poziome i 
połączyć z najbliższą siatką zwodów. 
Zwody należy połączyć z przewodami odprowadzającymi na ścianach budynku. 
2.13.6. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE 
6.1. Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odtępowych 
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o 
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o 
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i 
blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o 
pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z istniejącą  a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 
krawędzi dachu 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
6.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
budynku na wspornikach lub metodą bez uchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego w rurkach PCV  i trudno zapalnego a 40 cm od 
podłoża z materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według istniejącej instalacji. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwi ć ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 
wymuszone parciem wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 
 
2.13.7. Kontrola jakości. 
Roboty powinny odbywać się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i 
zasadami sztuki budowlanej. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
7.1. Zakres badań kontrolnych obejmuje: 
- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy; 
- stwierdzenie posiadania przez wykonawcę posiadania świadectw dopuszczających dany 
materiał do stosowania w budownictwie; 
- stwierdzenie właściwej jakości materiałów na podstawie atestów producenta; 
- wizualną ocenę wykonanych czynności; 
7.2. Po wykonaniu robót należy wykonać badania i pomiary: 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 
- pomiar rezystancji uziemienia – oporność uziemienia Ruz<10  
Wszystkie wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokołach. 
2.13.8. Obmiar robót. 



 

 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podane są w przedmiarze robot. Dla demontażu 
i montażu zwodów instalacji odgromowej jednostką obmiaru jest – mb. Z uwagi na ryczałtowy sposób 
zapłaty za wykonanie robót obmiary nie stanowią podstawy płatności. 
2.13.9. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montażu instalacji odgromowej. Odbioru robót dokonuje 
inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Odbiór robót obejmuje cały zakres prac wyszczególniony w punkcie 1.3. Po zakończeniu robót gruz i 
materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany. 
2.13.10. Podstawa płatności. 
Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje umowa o 
wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
2.13.11. Przepisy związane i informacje. 
Praca zbiorowa 
Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Wydawnictwo Forum, 
2008 
Praca zbiorowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wydawnictwo Dashofer, 2008 
Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
Polskie Normy 
PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IEC61024-1- 
2:2002 i PN-86/E-050053/01 
 
 
 

2.13. SST- 13  Instalacje elektryczne  CPV- 45310000-3 

2.13.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych  
przy realizacji zadania: Remont wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki, 
trzech pokoi biurowych i sanitariatów. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 
 
2.13.2  Zakres robót 
Zakres SST obejmuje: 
- demontaż opraw oświetleniowych porcelanowych hermetycznych – 18 szt 
- demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszany – 20 szt 
- demontaż łączników instalacyjnych – 12 szt 
- mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle z zaprawianiem bruzd– 1010 mb 
- wykonanie instalacji światła – przewód YDYp3x1,5 mm2 750V – 780 mb 
- wykonanie instalacji siły – przewód YDYp 3x2,5 mm2 750 V – 1250 mb 
- wykonanie instalacji siły – przewód YDYp 3x4 mm2 750 V – 36,8 mb 
- wykonanie instalacji siły – przewód YDYp 4x4 mm2 750 V – 50 mb 
- montaż na suficie opraw świetlówkowych EVG 2x40 W rastrowych – 30 szt 
- montaż z podłączeniem na suficie opraw oświetleniowych - plafoniera sufitowa hermetyczna o   
szczelności IP65 ze świetlówką kołową T5 1x22W + 1x40 W – 10 szt 
- montaż podtynkowych łączników instalacyjnych – 20 szt 
- montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem 
podtynkowych o klasie szczelności IP66 – 32 szt 
- montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 32A/10 mm2 – 4 szt 
- montaż wentylatorów promieniowych sufitowe o średnicy otworu ssącego 150 mm z wirnikiem 
osadzonym na wale silnika o wydajności min. 400 m3/h z anemostatem montowane w istniejących 
wywietrzakach dachowych – 5 szt 
- montaż wentylatora promieniowego sufitowego o średnicy otworu ssącego 250 mm z wirnikiem 
osadzonym na wale silnika o wydajności min. 600 m3/h z anemostatem montowane w istniejących 
wywietrzakach dachowych – 1 szt 
- montaż tablic rozdzielczych z niezbędnym wyposażeniem (z wykuciem otworów) – 2 kpl 
-  montaż elektrycznych podgrzewaczy wody 230V, min. 3,5kV - naścienny, pod umywalkowy – 5 szt 



 

 

- sprawdzenia i pomiary instalacji 
 
2.13.3 Układanie i mocowanie przewodów   
l.  Instalacje podtynkowe należy wykonywać przewodami wielożyłowymi płaskimi. 
2 .Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. 
3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż 
mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
4.Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić 
żył przewodu. 
7.Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. 
8.Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 
zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
9.  Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
2.13.4 Montaż sprzętu i osprzętu  
1.   Stosować osprzęt instalacyjny wg p. 3.5. 
2.   Osprzęt instalacyjny należy mocować o podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzanie w ślepych otworach na zaprawie gipsowej. 
3.   Łączniki montować obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek najwyżej położonego łącznika 
znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
4.     Gniazda wtyczkowe i łączniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być 
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
5.    Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza 
zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliżej 
położonej poziomej strefy instalacyjnej. 
 
2.13.5. Łączenie przewodów  
1  Łączenia przewodów należy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym  i w  puszkach 
rozgałęźnych. Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku. 
2.  Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
3.Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w j 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
4.   W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
5.   Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
6.  Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzić warstwy cyny. 
7.   Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zakończone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
 
2.13.6. Przyłączanie odbiorników  
1.    Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
2.   W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą 
być chronione rurami osłonowymi z PCV. 
 
2.13.7 Montaż opraw oświetleniowych  
1.   Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 
-   wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykręcenia, 
-     przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 
-     rozpakowanie oprawy 
-     oczyszczenie oprawy, 
-    otwarcie oprawy, 



 

 

-    obcięcie i zarobienie końców przewodów 
-    wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
-    zamontowanie oprawy, 
-     podłączenie przewodów, 
-     uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze, 
-    zamknięcie oprawy. 
2.   Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
-złączy świecznikowych 
3. Zrealizowane oświetlenie elektryczne winno spełniać warunki podane w PN-EN 12464-1 
 
2.13.8 Próby montażowe, badania i pomiary  
l.  Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia: określenie obwodu, oględziny instalacji, 
sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, odłączenie odbiorników, pomiar ciągłości obwodu, 
podłączenie odbiorników, 
2.   Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania induktorem  500 V lub 1000 V 
3.   sprawdzenie  samoczynnego wyłączania zasilania  -  próba  działania wyłącznika różnicowoprądowego. 
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
5.   Po  pozytywnym  zakończeniu  wszystkich  badań  i  pomiarów 'objętych  próbami l montażowymi 
należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:; 
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków, 
- silniki obracają się we właściwym kierunku. 
6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych: 
- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru 
-    określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
- określonych w Polskich Normach. 
7.  Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy urządzeń 
występują raz na obiekcie. 
8.  Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i sprawdzenie 
odcinka końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z 
przyłączeniami pośrednimi w puszkach rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego. 
9.  W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a ziemią przewody 
ochronne PE należy traktować jako ziemię a przewód N jako przewód roboczy.        ; 
10. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji jest jednocześnie próba ciągłości 
przewodów ochronnych. 
11. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań, zawierającego 
wyniki pomiaru wraz z oceną. 
2.13. 9 Przewody połączeń wyrównawczych  
1.    Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne); powinny mieć 
przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej 
instalacji. Przekrój tych przewodów nie może być jednak mniejszy niż 6 mm2 Cu ani nie musi być większy 
niż 25 mm2 Cu . W przypadku stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój 
zapewniający taką samą obciążalność prądową. 
2.    Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie części 
przewodzące dostępne powinny mieć przekrój nie mniejszy niż najmniejszy przekrój   przewodu 
ochronnego   przyłączonego do jednej z tych części. Przewód-połączeń  wyrównawczych   dodatkowych, 
łączący część przewodzącą dostępną z ; częściami przewodzącymi obcymi, powinien mieć przekrój nie 
mniejszy niż połowa przekroju przewodu ochronnego przyłączonego do części przewodzącej dostępnej. 
3.    Należy przestrzegać zasadę, że przekrój przewodu wyrównawczego nie będącego żyłą przewodu lub 
kabla nie może mieć przekroju mniejszego niż 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi 
mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami 
4 Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba 
montażowa, tj. 
oględziny wykonanej instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, pomiary 
impedancji 
pętli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem pośrednim, 
pomiary rezystancji uziemień, 
5.   Pomiary  impedancji   pętli  zwarciowych   należy  przeprowadzić  z  zachowaniem 
przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich chronionych urządzeń lub uziemień. W sieciach z systemem 
uziemień można dokonać pomiaru rezystancji styków połączenia urządzeń z przewodami uziemiającymi i 



 

 

rezystancji przewodów uziemiających. 
6.  Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne 
określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaga   krotność prądu 
zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli 
zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową typ 
i numer aparatu pomiarowego. 
2.13.10. Zasady kontroli jakości robót. 
1.  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby j osiągnąć 
założoną jakość robót. 
2.     Wykonawca jest    odpowiedzialny   za   pełną  kontrolę   robót   i jakości    materiałów. Wykonawca 
zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   sprzęt, | zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonania robót. 
3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
4.Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością   
zapewniającą stwierdzenie,    że   roboty   wykonano   zgodnie    ST 
5.    Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6.   Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt  
badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
7.   Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
2.13.11   Badania i pomiary. 
l .Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN- IEC - 60364 -6-
61 
2.   Stosować można wytyczne krajowe,  albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
3.   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
4.   Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
2.13.12 Certyfikaty i deklaracje.  
l.  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
2.   Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
3.   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.13.13 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBOT.  
Ogólne zasady obmiaru robót. 
1.  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
2.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
3.   Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
5.Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
1.Długości 5 odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 



 

 

wzdłuż linii osiowej. 
2. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3.Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
1.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
2.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia    te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
3.   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru. 
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
2.   Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
3.   Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4.    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


